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NOTA DE ACESSIBILIDADE:

O profissional responsável pela execução da obra, juntamente com o proprietário se
comprometem a construir a calçada de sua responsabilidade, adquando-a com as
vizinhas existentes, atendendo a acessibilidade a todos, com rampas e outros itens nos
termos do Código de Edificações do Distrito Federal.

Circular nº133/2006 - SUCAR

Os passeios devem acompanhar a declividade da via no sentido longitudinal;
ter inclinação transversal máxima -3%;
e superfície regular e antiderrapante.

O Projeto foi APROVADO em Consulta prévia pelo CBMDF, processo

- Portas de enrolar e/ou de correr ficarão abertas durante o horário

- Guarda corpo resistência horizontal 7 30 N/M, conforme NBR 9077,

- Corrimão resistente à carga de 900N; conforme NBR 9077, item

- Escada e rampas com piso e patamares em material

- Os degraus da escada obedecem à fórmula de blondel: 63≤

- Sistema de hidrantes possui volume de 9.140litros, e será
armazenado junto ao reservatório com água de consumo;
- O volume de água de consumo é 4.860litros;
- A Central de GLP possuirá 4 cilindros de P-500, com capacidade

- A central de GLP deverá situar-se 1,5 metro da projeção da

- A locação da Central de Gás deve obedecer afastamentos mínimos

- 6,00m de entradas de ar-condicionado e poços de  ventilação;
- 6,00m de depósito de material inflamável;
- 6,00m de produtos tóxicos, perigosos, inflamáveis e chama aberta;
- 3,00m de para-raios e fontes de ignição;
- 2,00m de descida e do ponto de aterramento do SPDA;

NOTA RESERVATÓRIO AMORTECIMENTO

A edificação é contemplada pelo Decreto 40.076, de 03 de setembro 2019, que define
apenas os seguintes parâmetros para análise dos projetos e obras para o procedimento
de habilitação:
a) Segurança estabelecidos pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal -
CBMDF;
b) Acessibilidade indicados na NBR 9050/2015, da Associação Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, na Lei n° 6.138, de 26 de abril de 2018 e no Decreto nº 39.272, de 2 de
agosto de 2018.

Não sendo necessária, portanto, a execução do reservatório de amortecimento de águas
pluviais.

LEGENDA DE MATERIAIS

T01 - Telha de fibrocimento
T02 - telha translúcida em policarbonato para iluminação ao longo das circulações internas
T03 - Forro de placas cimentícias com pintura PVA cor branco neve fosco

P01 - Piso cimentado existente (será mantido)
P02 - Cerâmica para piso tamanho 45x45cm cor branca ou equivalente técnico

R01 - Pintura com tinta acrílica acetinada ou equivalente técnico, cor a definir
R02 - Cerâmica para parede tamanho 32x45cm cor branca ou equivalente técnico
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